1.pielikums

Iepirkuma procedūras ” Par inženiertīklu tehniskās apkalpošanas un remonta, avāriju likvidēšanas 
pakalpojumiem Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajās ēkās Rīgā, Stabu iela 89, 
Bruņinieku iela 72b, Klijānu iela 4 (siltummezgls Nr.1), Klijānu iela 4 (siltummezgls Nr.2), 
Piedrujas iela 5, Krustpils iela 63a,  Ezermalas ielā 8a, Ezermalas ielā 4, 
 Ķīšezera ielā 27a un Ropažu  novadā PMIC „Mucenieki” uz diviem gadiem”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2011/88) nolikumam

Tehniskā specifikācija
1. Izpildītājs savā darbā vadās saskaņā ar Enerģētikas likumu, LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.

2. Izpildītājs veic šādus darbus:

No 2012.gada 01.janvāra – 2013.gada 31.decembrim
	N.p.k.
	Veicamo darbu grupas
	Veicamo pasākumu apraksts
	Adrese un minimālie termiņi, kad tiek veikti pasākumi

	
	
	
	Stabu iela 89 


	Bruņinieku iela 72 b


	Klijānu iela 4

(siltummezgls Nr.1)
	Klijānu iela 4

(siltummezgls Nr.2)
	Piedrujas iela 5
	Krustpils iela 63a

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1)
	Siltummezglu apkalpošana
	Izpildītājs siltummezglu apkalpošanā veic šādus darbus:

-Centrālās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu darbības regulēšana, izmantojot tajās iebūvēto noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un elektroniskos vārstus;

-Centrālās apkures sistēmas siltummaiņu skalošana un hidrauliskā pārbaude, vismaz 3 spiediena mērītāju verifikācija;

-Centrālās karstā ūdens apgādes sistēmas siltummaiņu skalošana un 2 spiediena mērītāju verifikācija;

-Noslēgarmatūru un regulējošo armatūru un to pievadcauruļu tīrīšana no aizsērējumiem vai tajos iekļuvušiem netīrumiem, profilakse un remonts nenomainot armatūru vai cauruļvadus;

-elektromehānisko vārstu kontrole un profilakse;

-Cirkulācijas sūkņu profilakse un remonts;

-temperatūras sensoru darbības kontrole un profilakse;

-apkures un karstā ūdens siltummaiņu darbības kontrole un pārbaude;

-bojājumu (sūču) likvidācija cauruļvadu savienojumos;

-siltummezglu un ūdensapgādes filtru tīrīšana;

-siltummezglu sagatavošana apkures sezonai;

-siltummezglu palaišana un ieregulēšana, uzsākot apkures sezonu;

-siltummezgla profilakse nobeidzot apkures sezonu;

-ārpus reglamenta darbu izpilde siltummezglā pēc pasūtītāja atbildīgās personas izsaukuma;
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No 2012.gada 01.maija– 2013.gada 31.decembrim

	N.p.k.
	Veicamo darbu grupas
	Veicamo pasākumu apraksts
	Adrese un minimālie termiņi, kad tiek veikti pasākumi

	
	
	
	PMIC „Mucenieki”, Jaunceltne-2
	Ezermalas ielā 8a 

Mācību korpuss
	Ezermalas ielā 8a Administratīvais korpuss
	Ezermalas ielā 8a 

Kopmītne
	Ezermalas ielā 8a 

Laboratoriju korpuss
	Ezermalas ielā 4 

Dienesta viesnīca
	Ķīšezera iela 27a



	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1)
	Siltum – mezglu apkalpošana
	Izpildītājs siltummezglu apkalpošanā veic šādus darbus:

-Centrālās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu darbības regulēšana, izmantojot tajās iebūvēto noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un elektroniskos vārstus;

-Centrālās apkures sistēmas siltummaiņu skalošana un hidrauliskā pārbaude, vismaz 3 spiediena mērītāju verifikācija;

-Centrālās karstā ūdens apgādes sistēmas siltummaiņu skalošana un 2 spiediena mērītāju verifikācija;

-Noslēgarmatūru un regulējošo armatūru un to pievadcauruļu tīrīšana no aizsērējumiem vai tajos iekļuvušiem netīrumiem, profilakse un remonts nenomainot armatūru vai cauruļvadus;

-elektromehānisko vārstu kontrole un profilakse;

-Cirkulācijas sūkņu profilakse un remonts;

-temperatūras sensoru darbības kontrole un profilakse;

-apkures un karstā ūdens siltummaiņu darbības kontrole un pārbaude;

-bojājumu (sūču) likvidācija cauruļvadu savienojumos;

-siltummezglu un ūdensapgādes filtru tīrīšana;

-siltummezglu sagatavošana apkures sezonai;

-siltummezglu palaišana un ieregulēšana, uzsākot apkures sezonu;

-siltummezgla profilakse nobeidzot apkures sezonu;

-ārpus reglamenta darbu izpilde siltummezglā pēc pasūtītāja atbildīgās personas izsaukuma;
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3. Izpildītājs pieņem pasūtītāja pieteikumus par avārijām apkures, ūdens apgādes, kanalizācijas un elektroapgādes sistēmās 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā (iesk. svētku dienās).

4. Avārijas darbu novēršanu izpildītājs nodrošina 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā (iesk. svētku dienās), kas tiek uzsākti 1. stundas laikā pēc  izsaukuma saņemšanas un tiek pabeigti 5 stundu laikā.  
5. Siltummezglu profilaktiskās apkopes tiek veiktas Rīgā, Stabu ielā 89, Bruņinieku ielā 72b un Klijānu ielā 4.

6. Kanalizācijas sistēmā, apkures sistēmā, elektroapgādes sistēmā un ūdensapgādes sistēmā avāriju novēršanas darbi un papildu remontdarbi tiek veiktas Rīgā, Stabu ielā 89, Bruņinieku ielā 72b, Piedrujas ielā 5, Krustpils ielā 63a, Klijānu ielā 4, Ezermalas ielā 8a, Ezermalas ielā 4, Ķīšezera ielā 27a un PMIC „Mucenieki”, Jaunceltne-2, Mucenieki, Ropažu nov.
7. Kanalizācijas sistēmā, apkures sistēmā, elektroapgādes sistēmā un ūdensapgādes sistēmā papildus remontdarbu pakalpojumi tiek veikti pēc vajadzības saskaņā ar līguma nosacījumiem. 
